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SVIM ZAINTERESIRANIM
GOS PODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Izvje5ie o provedenom prethodnom savjetovanju
sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu
nabave: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i
prodi56avanj a otpadnih voda aglomeracij e Slatina

Sukladno dlanku 198. Zakona o javnoj nabavi OIN 120/16) Naruditelj je 18.02.2020. stavio
dokumentaciju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a sa svrhom
provedbe prethodne analize trZi5ta i informiranja gospodarskih subjekata o zahtjevimavezanimuz
predmet nabave: lzgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i prodi5iavanja otpadnih voda
aglomeracij e Slatina ev.br. nabave EYY -l 12020.

Dokumentacijaza prethodno savjetovanje objavljena je u EOJN i na internetskim stanicama Komrad
d.o.o. https ://www.komrad.hr.
Zainteresiranim gospodarskim subjektima dan je period od 18.02. do 27 .02.2020.9., (period kada je
otvoreno i zatvoreno prethodno savjetovanje) da dostave svoje primjedbe i prijedloge na
dokumentaciju o nabavi.
Tijekom navedenog perioda prethodnog savjetovanja Naruditelj nije odrZao sastanak sa gospodarskim
subjektima.
Tijekom navedenog perioda pristigla su slijedeia pitanja, primjedbe i prijedlozi koji se citiraju u
nastavku sa odgovorom Naruditelja:

Primj edbe i prij edlozi gospodarskih subj ekata Odgovor naruditelja:

I . Gospodarski subjekt dostavio je slijedece pitanje
iliprijedlog:

U knjizi 3, tehniike specifikacije pi5e da 6e se

okna izvoditi :

Okna Revizijska monolitna armiranobetonska
okna za kanalizacijske cjevovode
Armiranobetonska okna bit (,e izgradena prema
TPBK OrN I 39 12009, I 4120 I 0, 1 25 120 1 0, 1 3 6t20 1 2)
i uvjetima propisanirn glavnim projektom, odnosno
sukladno Knjigama 4 i 5 ove DON.
Revizij s ka p refa b ri ci ra n a okna za kanalizacij s ke
cjevovode
N a trasam a gravitacij skih kanalizac ij ski h cj evovoda

Norutitelj prihvoio prijedlog gospodarskog subjekta
te dozvoljovo da se ugroduju betonska montoino i
revizijsko okna u sklodu so normom
HRN EN 7977:2005 i HRN EN 7977.20051sp. 7:2008

Ako se nude novedena revizijsko okno ponuditelj mora
uskladiti i ponuditi i sov spojni materijal potreban zo
spajonje betonskih okano s cijevnim ili drugim
elementima, te betonsko okna mordju biti opremljeno
so svim elementimo koji se traie zo oknd

Slatina, 4?o ,ro.
Slatina, 14.04.2020.



Llgradivati 6c se prcfabricirana reviziiska okna.
Materi.jali od ko.jih ce biti izradena okna ce biti:
. . staklorn o.ladarri durotneri (GRP) ili
. . neornekSani poli(vinil-klorid) (PVC-U) ili
. . polipropilen (PP) ili
. . polietilen (PE),
a sve sukladno Knjigam a 4 i 5 ove DON.

NaSe pitanje glasi da li se mogu ugradivati:
,rbetonska montaZna okna prema normama :

HRN EN 1917:2005;
HRN EN l9l7 .2005/Ispr.1 :2008."

2. Gospodarski subjekt dostavio je slijedeie pitanje
iliprijedlog:

U troSkovniikim stavkama koje opisuju crpke pored Q i H
u nekim stanicama navedena snaga Pmax, a u nekim Pl.

Pitanje :

Snage P motora bile one Pl ili P2 nisu standardizirane

nego svaki proizvodai crpki ima odredene snage motora
tako da su one karakteristidne samo za jednog odreilenog
proizvodada.

Takvom nepotrebno detaljnom specifikacijom crpka je
jednoznadno odredena tj. pretenciozno se pogoduje
jednom, todno odredenom proizvodadu te onemoguiuje
bilo kakvo trZiSno natjecanje.

Naruiilelj prihvata sugestiju gospodurskog subjekta te se

slaie du su Pl ili P2 determinirane snoge moloro svokog
proizvotlaia. U nekim dijelovima troikovnika je greikom
odreitena snogo P motoro.
Naru[itelj te u troikovniku nauatiti mogutu snogu motoro
do Pmur.

3. Gospodarski subjekt dostavio je slijedede pitanje
iliprijedlog:

U knjizi 3, todka 1.10.1 Kanalizacijske crpke se navodi
slijedeie :

Svi 6e otvori i prolazi biti dovoljnih dimenzija da je
omoguien prolazak neobradene otpadne vode. Sve 6e

crpke kapaciteta do ukljudivo 5 l/s biti opremljene
reza(em.

Pitanje :

PoSto je tladni cjevovod nakon crpki DN80 molimo
odobrenje nutlenja crpke sa slobodnim prolazom 80mm i
vortex rotorom bez rezala. Crpke sa navedenim
slobodnim prolazom i vortex radnim kolom imaju Siroku
primjenu u komunalnoj infrastrukturi.

I u samom opisu se navodi da prolazi moraju biti
dovoljnih dimenzija da je omogucen prolazak neobraclene

otpadne vode.

Narutitelj prihvata sugestiju gospodarskog subjekta i
dozvoljova nudenje crpke sa slobodnim prolazom 80mm i
vorle-r rolorom bez rezata.
lYavedena dopuna te biti nsztruiena u DOIV-u knjiga 3.

toika l.l0.l.

4. Gospodarski subjekt dostavio je slijedede pitanje
iliprijedlog:

U knjizi 3, toaka l.l0.l Kanalizacijske crpke se navodi
slijedeie :

Sve crpke u okviru ovog Ugovora, kao i ostali bitni
elementi crpnih sustava, bit ie standardni katalo5ki

Noruiitelj zahtjeva do su svi bitni elementi crpnih sustsvo
otl islog proizvoilatu, zbog kasnijeg lukieg odriuvanjs, no
priltvotu du susluv za odvojanje krutinu mote biti i od
rszlititi h p ro izvotla i o.

Nuvedenu izn{eno unijeti te se u DON knjigu 3. totku
t. t 0.l.



proiz\odi od islos proizrodada

Pitanje :

U troSkovniku je specificiran sustav sa odvajaniern krutina
sa 3 crpke. PoSto je sustav sa odva-ianjern krutina sa 3

crpke specifidan proizvod samo odredenog proizvodaia
molirno da odobrite nudenje navedenog proizvoda od
razliditog proizvodaia nego ostale crpke kako se ne bi
pretenciozno pogodovalo jednom, todno odredenom
proizvodadu te onemoguiilo bilo kakvo trZiSno nadecanje.

STRUENO POVJERENSTVO

-r- _l


